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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫПОЛНЕНИЯ  
КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Целью курсовой работы является закрепление теоретических и 
практических навыков по дисциплине «Вспомогательное оборудо-
вание ТЭС».  
В процессе выполнения курсовой работы студент должен иметь 
представление об основных объектах ТЭС, вспомогательных меха-
низмах и устройствах, знать основы технической термодинамики, 
тепломассообмена и гидрогазодинамики, уметь выбирать подогре-
ватели высокого давления, выполнять тепловой расчет подогрева-
теля высокого давления с использованием современной вычисли-
тельной техники и прикладных программ (MathCAD, Excel) и вы-
полнять чертеж подогревателя высокого давления в AutoCAD. 
В качестве исходных данных руководителем проекта задаются: 
– марка турбины; 
– № ПВД; 
– параметры греющего пара на входе в охладитель пара ПВД: 
а) давление pп, МПа; 
б) температура tп, °С; 
в) энтальпия iп, кДж/кг; 
– количество отбираемого пара Dп, кг/с (т/ч); 
– давление питательной воды pв, МПа. 
Дополнительно исходные данные, необходимые для выполнения 
курсовой работы, выбираются студентами самостоятельно или с 
помощью преподавателя. 
В объем курсового проекта входит расчетно-пояснительная за-
писка и графический материал на 1 листе формата А1 или А2. Гра-
фическая часть проекта представляет конструкцию ПВД и схемы 
движения воды в трубной системе. 
В пояснительной записке к курсовой работе должны быть отра-
жены следующие разделы: 
– введение (краткая характеристика подогревателя); 
– схема движения теплообменивающихся сред в ПВД; 
– определение тепловых нагрузок в ОП, СП, ОК; 
– тепловой расчет собственно подогревателя (СП); 
– тепловой расчет охладителя пара (ОП); 
– тепловой расчет охладителя конденсата (ОК); 
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– чертеж ПВД и схемы движения воды в трубной системе; 
– выводы и заключение; 
– литература. 
При выполнении курсовой работы студенты должны пользовать-
ся Международной системой единиц СИ. Записка и чертежи долж-
ны выполнятся с учетом требований единой системы конструктор-
ской и технологической документации.  
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2. РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ 
 
2.1. Типы регенеративных подогревателей 
 
Подогрев питательной воды и конденсата паром из отборов тур-
бины осуществляется в регенеративных подогревателях. Эффектив-
ность регенеративного подогрева зависит от правильного выбора 
параметров пара регенеративных отборов, числа регенеративных 
подогревателей, их схемы включения и типа. По месту в тепловой 
схеме турбоустановки различают регенеративные подогреватели 
высокого и низкого давления. 
Подогреватели высокого давления (ПВД) располагаются между 
котельным агрегатом и питательным насосом, используют теплоту 
пара, отбираемого из части высокого и среднего давления турбины. 
Давление питательной воды в них определяется напором, развивае-
мым питательным насосом. Высокое давление воды в ПВД предъ-
являет серьезные требования к их конструкции и прочностным 
свойствам применяемых материалов. 
Для более полного использования теплоты подводимого пара 
предусматриваются специальные поверхности нагрева для охлаждения 
пара до параметров, близких к состоянию насыщения (охладители пе-
регрева), и для охлаждения конденсата пара (охладители конденсата). 
Подогреватели низкого давления (ПНД) располагаются между 
конденсатором турбины и питательным насосом. Движение воды в 
них происходит под давлением конденсатного насоса. 
К регенеративным подогревателям электростанций предъявляют-
ся высокие требования по надежности и обеспечению заданных па-
раметров подогрева воды – они должны быть герметичны и должна 
быть обеспечена возможность доступа к отдельным их узлам и 
очистка поверхностей нагрева от отложений. Для предотвращения 
вскипания нагреваемой среды и гидравлических ударов в поверхно-
стях нагрева давление греющего пара должно быть ниже давления 
воды. 
Конструкция подогревателей должна обеспечивать компенсацию 
температурных изменений всех элементов и максимальную ско-
рость их прогрева. Необходимо также создать возможность дрени-
рования всех полостей подогревателя и условия максимального ис-
пользования теплоты греющего пара. 
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По принципу организации использования теплоты регенератив-
ные подогреватели делятся на поверхностные и смешивающие 
(контактные). Последние используются на электростанциях только 
в качестве подогревателей низкого давления. 
Подогреватели смешивающего типа позволяют более полно ис-
пользовать теплоту греющего пара, что повышает тепловую эконо-
мичность турбоустановки. Однако применение такого типа подогре-
вателей вносит ряд существенных усложнений в систему регенера-
тивного подогрева питательной воды (увеличивается количество 
насосов для перекачки конденсата, повышаются требования к защите 
от заброса воды в проточную часть турбины, усложняется компонов-
ка подогревателей). Эти обстоятельства сдерживают широкое рас-
пространение регенеративных подогревателей смешивающего типа. 
В настоящее время они применяются в турбоустановках большой 
мощности, где повышение эффективности использования теплоты 
отборного пара особенно существенно. Эти подогреватели устанав-
ливаются для использования теплоты последних отборов. В этом 
случае за счет применения вертикальной компоновки удается избе-
жать установки дополнительных насосов, при всех режимах работы 
турбоустановки слив конденсата из одного подогревателя в другой 
происходит самотеком. 
Заводы-изготовители в соответствии с требованиями 
ОСТ 108.271.17–76 используют для маркировки регенеративных 
подогревателей буквенные и цифровые обозначения: ПН-400-26-7-
1; ПН-800-29-7-1А; ПНС-800-1,0-2 или ПВ-1600-380, где первые 
буквы обозначают место подогревателя и его тип (низкого давле-
ния – ПН, низкого давления смешивающего типа – ПНС или высо-
кого давления – ПВ), первое число – поверхность теплообмена, м2, 
второе и третье число – давление нагреваемой среды и греющего 
пара соответственно, последняя римская цифра указывает моди-
фикацию, а буква А – применимость для  атомных электростанций. 
 
2.2. Конструктивные схемы подогревателей 
низкого давления поверхностного типа 
 
Конструктивная схема подогревателя должна обеспечить наибо-
лее полное использование теплоты греющего пара, который может 
быть перегретым или насыщенным. В зависимости от этого можно 
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выделить две или более зоны передачи теплоты. При охлаждении 
перегретого пара в подогревателе можно выделить участок поверх-
ности, где температура стеки выше температуры насыщения греюще-
го пара, – охладитель перегрева. Конструктивно охладитель перегре-
ва может располагаться внутри подогревателя, а также выделяться в 
отдельный теплообменник. Основное количество теплоты греющего 
пара передается в зоне конденсации (СП – собственно подогрева-
тель). В ряде случаев для более полного использования теплоты вы-
деляется зона охлаждения конденсата греющего пара – охладитель 
конденсата (ОК), который может находиться в одном корпусе с по-
верхностью зоны конденсации или выделяться в отдельный теплооб-
менник. Во всех регенеративных подогревателях поверхностного ти-
па применяются гладкие трубы из латуни или нержавеющей стали. 
Движение нагреваемой воды происходит внутри труб, а греющего 
пара – в межтрубном пространстве. 
Подогреватели низкого давления могут быть двух типов: по-
верхностные и смешивающие. В системах регенерации отече-
ственных турбоустановок, как правило, применяются ПНД по-
верхностного типа. 
Подогрев воды в таких подогревателях может осуществляться 
как за счет конденсации пара из отбора турбины, так и за счет 
охлаждения перегретого пара и конденсата пара в зависимости от 
конструктивной схемы подогревателя. 
Саратовский завод энергетического машиностроения выпускает 
для паротурбинных установок мощностью 50–300 МВт ПНД вер-
тикального типа. 
На рис. 2.1 показана конструкция подогревателя ПН-400-26-2-





Рис. 2.1. Подогреватель ПН-400-26-2-III: 
А, Б – вход и выход нагреваемого конденсата; В – вход греющего пара; Г – выход 
конденсата пара; 1 – водяная камера; 2 – трубная доска; 3 – корпус; 
4 – трубки; 5 – перегородки трубной системы 
 
Поверхность нагрева этого подогревателя включает 1452 U-
образные трубки, концы которых закреплены в трубной доске, 
установленной между фланцами водяной камеры и корпуса. Внутри 
водяной камеры размещены анкерные болты для укрепления труб-
ной доски и передачи части веса трубной системы на крышку кор-
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пуса. Там же устанавливаются перегородки для разделения потока 
воды на несколько ходов (рассматриваемый подогреватель имеет 
четыре хода воды). 
Подвод греющего пара осуществляется через паровой патрубок, 
против которого установлен отбойный щит, связанный с каркасом 
трубного пучка. Для улучшения условий передачи теплоты в корпу-
се установлены перегородки, обеспечивающие трехходовое попе-
речное движение пара. Отвод конденсата греющего пара произво-
дится из нижней части корпуса. Из зоны над уровнем конденсата 
греющего пара через перфорированную полукольцевую трубу осу-
ществляется отвод неконденсирующихся газов и воздуха. Для кон-
троля за уровнем конденсата и его регулирования в корпусе в ниж-
ней части имеются штуцера присоединения водомерного стекла и 
импульсных трубок регулятора. Обычно уровень конденсата в кор-
пусе ПНД не превышает 1000 мм. 
Производственным объединением «Красный котельщик» (ТКЗ) 
выпускаются ПНД для систем регенерации паротурбинных устано-
вок мощностью 500 МВт и выше для станций, работающих как на 
органическом, так и на ядерном топливе. В основном здесь приме-
няются трубки диаметром 16X1 мм из стали марки О8Х18Н10Т. 
Остальные элементы изготавливаются из углеродистой стали. 
Трубки в трубных досках крепятся вальцовкой. Число ходов воды – 
4; для ПН-1800, ПН-2200, ПН-2400 – 6 (пучок параллельно вклю-
ченных U-образных труб соответствует двум ходам воды). 
Тенденция к применению в ПНД аустенитной коррозионно-
стойкой стали вызвана требованиями водного режима для блоков 
сверхкритического давления и АЭС.  
Подогреватели низкого давления энергоблоков АЭС (рис. 2.2) 
имеют следующие основные особенности: 
1) трубные пучки набираются из прямых труб 16X1 мм; 
2) после развальцовки концы труб привариваются к трубным 
доскам; 
3) подогреватели ПН-950, ПН-1800, ПН-1300 с целью повыше-
ния надежности имеют приемные паровые камеры, из которых гре-
ющий пар через специальные окна в цилиндрической части корпуса 
поступает к теплообменной поверхности; 
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4) в зависимости от компоновки ПНД применяется либо верхнее, 





Рис. 2.2. Подогреватель ПН-1800: 
a – общий вид; б – схема движения пара и воды; А – вход нагреваемого конденсата; 
Б – выход нагреваемого конденсата; В – вход греющего пара; Г – выход конденсата 
пара; Д – ввод дренажа; Е – отсос газовоздушной смеси; Ж –опорожнение трубной 
системы; 1 – нижняя водяная камера; 2 – перегородки трубной системы; 3 – труб-
ки; 4 – корпус; 5 – трубная доска; 6 – верхняя водяная камера 
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В подогревателях смешивающего типа (рис.2.3) (в отличие от 
поверхностных подогревателей) отсутствует теплообменная по-
верхность, улучшается использование теплоты отборного пара 
вследствие отсутствия разности температур (недогрева) греющей и 




Рис. 2.3. Вертикальные смешивающие подогреватели 
с напорным водораспределителем: 
1 – подвод пара из отбора турбины; 2 – отсос выпара; 3 – подвод основного кон-
денсата; 4 – напорный коллектор; 5 – перегородка конденсата; 6 – водяной обрат-
ный клапан; 7 – аварийный перелив в конденсатор; 8 – отвод конденсата; 9 –слив 
воды из обратного клапана КОС; 10 – пар из уплотнений турбины; 11 – встроенный 
паровой обратный клапан; 12 – слив из уплотнений питательных насосов 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПВД) 
 
Одними из элементов, комплектующих любую турбоустановку, 
являются подогреватели высокого давления (ПВД). Подогреватели 
высокого давления предназначены для регенеративного подогрева 
питательной воды за счет охлаждения и конденсации пара. 
По принципу действия различают подогреватели смешивающего 
и поверхностного типов. В первых подогрев воды осуществляется 
при непосредственном соприкосновении с паром, во вторых тепло-
та передается через стенки трубок (вода – внутри, пар – между 
трубками). В смешивающих подогревателях вода нагревается до 
температуры насыщения. Благодаря этому потенциал греющего па-
ра используется наиболее полно, достигается наибольшая экономия 
теплоты за счет регенерации, что и является основным преимуще-
ством смешивающих подогревателей. К их преимуществам отно-
сится также возможность удаления из воды растворенных газов при 
подогреве ее до температуры насыщения греющего пара. Недостат-
ком схемы является необходимость иметь большое количество по-
следовательно включенных питательных насосов, чем снижается 
надежность питания котлов. 
На электростанциях в основном применяются поверхностные 
подогреватели. В таком подогревателе из-за сопротивления перехо-
ду теплоты через стенку имеет место недогрев воды до температу-
ры насыщения пара. Недогрев уменьшается с увеличением удель-
ной поверхности подогревателя на тонну подогреваемой воды, но 
при этом возрастает его стоимость. Оптимальный недогрев опреде-
ляется технико-экономическими расчетами. Вследствие недогрева 
тепловая экономичность схем с поверхностными подогревателями 
ниже, а затраты металла и стоимость выше, чем в схемах со смеши-
вающими подогревателями. Схемы с поверхностными подогревате-
лями усложняются дренажными линиями для отвода конденсата 
греющего пара и различаются способом отвода дренажа. 
Конструктивно все подогреватели высокого давления выполня-
ются вертикальными коллекторного типа. Поверхность теплообме-
на набирается из свитых в плоские спирали гладких труб наружным 
диаметром 32 мм, присоединенных к вертикальным раздающим и 






Основными узлами подогревателя являются корпус и трубная систе-
ма. Все элементы корпуса выполняются из качественной углеродистой 
стали 20К. Верхняя объемная часть корпуса крепится фланцевым со-
единением к нижней части. Гидравлическая плотность соединения 
обеспечивается предварительной приваркой к фланцам корпуса и днища 
мембран, которые свариваются между собой по наружной кромке и дру-
гими методами. Само фланцевое соединение крепится шпильками. Кон-
струкция трубной системы включает в себя четыре или шесть коллек-
торных труб для распределения и сбора воды. В нижней части корпуса 
устанавливаются специальные развилки и тройники для соединения 
коллекторных труб с патрубками подвода и отвода питательной воды.  
Трубная система ПВД выполнена в виде спиральных змеевиков, 
размещаемых в разъемном сварном корпусе, и состоит из трех эле-
ментов – зоны охлаждения перегретого пара, зоны конденсации па-






Питательная вода подводится к ПВД снизу и распределяется на 
два стояка, из которых поступает в первую группу секций горизон-
тальных трубных спиралей. Пройдя эту часть змеевиков, вода соби-
рается в распределительном коллекторе и переходит в следующую 






Из этой группы змеевиков большая часть воды отводится в 
сборный (выходной) коллектор, а меньшая часть перед входом в 
сборный коллектор проходит верхнюю группу горизонтальных зме-
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евиков, расположенную в зоне охлаждения перегретого пара. Вы-
ход воды из подогревателя высокого давления (также, как и вход) – 
снизу, отвод конденсата также снизу – каскадный, в направлении, 
обратном потоку питательной воды. По питательной воде ПВД 
включаются последовательно. 
У ПВД горизонтального типа поверхность теплообмена пред-
ставляет собой два разделенных, направленных в противоположные 
стороны U-образных трубных пучка. В центре корпуса расположена 
общая цилиндрическая водяная камера с двумя трубными досками. 
В подогревателе отсутствует охладитель перегрева, а поверхность 
охладителя конденсата выделена в нижней части трубных пучков. 
Греющий пар поперечным потоком омывает горизонтально распо-
ложенные трубки и конденсируется на их поверхности. Конденсат 
пара отводится в кожух охладителя конденсата, где передает тепло-
ту питательной воде при продольно-встречном омывании трубок. 
Все подогреватели высокого давления помимо автоматического 
устройства регулирования уровня конденсата в корпусе, которым 
оснащены и ПНД, имеют также автоматическое защитное устрой-
ство. Назначение этого устройства – защита турбины от попадания 
воды в случае превышения уровня ее в корпусе в результате разры-
ва труб, появления свищей в местах сварки и др. 
Поддержание нормального уровня конденсата в корпусе каждого 
из подогревателей в заданном диапазоне осуществляется регулиру-
ющим  клапаном путем изменения количества конденсата, каскадно 
сбрасываемого в подогреватель более низкого давления. При пре-
вышении нормального допустимого уровня открывается клапан 
аварийного сброса конденсата. При дальнейшем повышении уровня 
сверх так называемого первого аварийного предела приборы защи-
ты дают команду на включение клапана с электромагнитным при-
водом, закрывающего доступ питательной воды к ПВД и направля-
ющего ее по байпасному трубопроводу в котельный агрегат. При 
достижении уровнем конденсата второго аварийного предела при-
боры защиты дают команду на отключение питательных насосов и 
останов энергоблока. 
Защитное устройство предусматривает одно на группу ПВД. Од-
нако подача импульсов по уровню конденсата на него предусмот-
рена от каждого корпуса подогревателя. При срабатывании защиты 
все ПВД отключаются по питательной воде. 
 17 
4. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ РЕГЕНЕРАТИВНЫХ 
ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ 
 
Тепловые расчеты регенеративных подогревателей могут вы-
полняться как поверочные или как конструкторские. В результате 
конструкторского расчета определяются поверхность нагрева и 
конструктивные размеры подогревателя. Целью поверочного расче-
та является определение температуры одного из теплоносителей 
или величины подогрева. 
Исходные данные принимаются из расчета тепловой схемы или 
данных испытаний. К ним относятся расход и параметры греющего 
пара, расход нагреваемой воды, ее давление и температура на входе 
в подогреватель. 
В основе теплового расчета лежат уравнение теплового баланса 
и уравнение теплопередачи. 
Для условий, когда одним из теплоносителей является пар, а 
другим – вода, уравнение теплового баланса имеет вид 
 
Q = G(iIIв – iIв) = Dп (iп – iдр), 
 
где Q – поток теплоты, передаваемой нагреваемой среде в подогре-
вателе, кВт; 
G, Dп – расходы пара и воды, кг/с; 
iIIв, iIв – удельные энтальпии нагреваемой воды на выходе и на 
входе в подогреватель, кДж/кг; 
iп, iдр – удельные энтальпии греющего пара на входе в подогре-
ватель и конденсата греющего пара (дренажа) на выходе из подо-
гревателя соответственно, кДж/кг; 
 – коэффициент, учитывающий потери теплоты в окружаю-
щую среду (равен 0,98–0,99). 
Поверхность нагрева определяется из уравнения теплопередачи 
 
Q = kF tср, 
 
где k – коэффициент теплопередачи, кВт/м2К; 
tср – средний температурный напор для поверхности нагрева. 
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Для регенеративного подогревателя, в котором предусмотрены 
охладитель пара и охладитель конденсата (дренажа) греющего пара, 
поток теплоты 
 
Q = Qп.о+ Qс.п+ Qо.д, 
 
где количество теплоты, передаваемой в охладителе пара: 
 
Qп.о = Gп.о (iIIп.о – iIп.о) = Dп (iп – iп.о) п = kп.о Fп.о tср;       (4.1) 
 
количество теплоты, передаваемой в собственно подогревателе: 
 
Qс.п = Gс.п (iIIс.п – iIс.п) = Dп (iп.о – iвн) п = kс.п Fс.п tср;       (4.2) 
 
количество теплоты, передаваемой в охладителе дренажа: 
 
Qо.д = Gо.д (iIIо.д – iIо.д) = Dп (iвн – iвдр) п = kо.д Fо.д tср.       (4.3) 
 
В уравнениях (4.1–4.3) i слева – удельные энтальпии нагревае-
мой среды (воды) на входе и выходе в подогреватели; i справа – 
удельные энтальпии пара на входе и выходе из каждого отсека (iп – 
пар на входе в подогрев; iп.о  – пар на выходе из пароохладителя; 
iвн – пар в состоянии насыщения, iвдр – конденсат пара). 
При проведении тепловых расчетов количество теплоты, переда-
ваемой в отдельных элементах подогревателей, оценивается по 





Рис. 4.1. Схема движения сред (а) и температурный график теплоносителей (б) 
 
Так, температура воды на выходе из охладителя пара tп.о может 
приниматься по температуре насыщения tн: 
 
tп.о = tн + (10–25) оС, 
 
а температура среды на выходе из охладителя конденсата 
 
tдр = tIв + (5–10) оС. 
 
Для собственно подогревателя температуру греющей среды 
можно принять постоянной и равной температуре насыщения при 
давлении греющего пара. Для уменьшения габаритов охладителя 
конденсата и охладителя пара через них пропускается только часть 
поступающей в подогреватель воды (10–20 %). После смешения 
потоков воды за охладителем конденсата температура воды на вхо-
де в собственно подогреватель tIIс.п становится ниже tIIо.д.. Анало-
гично при принятой схеме включения охладителя пара температура 
воды на выходе из подогревателя tIIс.п будет ниже tIIо.п. 
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Недогрев воды до температуры насыщения в собственно подогрева-
теле и минимальные температурные напоры в охладителях пара и кон-
денсата выбираются на основании технико-экономических расчетов. 
Уменьшение температурных напоров приводит к повышению 
тепловой экономичности блока (за счет более полного использова-
ния теплоты отборного пара), но сопровождается ростом металлоза-
трат и капиталовложений в подогреватели. Можно рекомендовать 
следующие температурные напоры. 
 
Минимальный температурный напор ПВД ПНД 
tо.п 10–15 7–12 
tс.п 3–5 2–4 
tо.к 6–10 3–6 
 
Средний температурный напор для поверхностей нагрева от-
дельных элементов и подогревателя в целом определяется как 
среднелогорифмический, т. е. 
 
tср = (tб – tм) / ln(tб / tм). 
 
Здесь большие и меньшие температурные разности определяют-
ся в соответствии с графиком (см. рис. 4.1) для собственно подогре-
вателя tб = tн – tIс.п, tм = tн – tIIс.п, для охладителя пара (при проти-
вотоке) tб = tн – tIIв и tм = tIIо.п – tIс.п, для охладителя конденсата tб 
= tн – tIс.п и tм = tIIо.к – tIв . 
Для тонкостенных труб, применяемых в регенеративных подо-
гревателях, с достаточной степенью точности можно определить 
коэффициент теплопередачи по формуле для плоской стенки 
 
k = (1/ 1 +  ст / ст +  н / н + 1/ 2) –1, 
 
где  1 и  2 – коэффициенты теплоотдачи от греющей среды к стен-
ке труб и от стенки к нагреваемой среде соответственно, Вт/(м2 К); 
 ст,  ст,  н,  н – соответственно толщины стенки труб и слоя 
накипи, м, и коэффициенты теплопроводности металла и накипи, 
Вт/ м∙ºC. 
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При расчете регенеративных подогревателей термическим со-
противлением стенки можно пренебречь, а накипь на стенках труб 
практически всегда отсутствует. 
Поверхность теплообмена подогревателя F определяется из 
уравнения теплопередачи. Для подогревателей принято определять 
ее значения по наружному диаметру труб Fн: 
 
Fн = (Q / ktср)(dн /dр), 
 
где значение dр = dвн при  1   2; dр = 0,5 (dвн + dн) при  1   2 и 
dр = dн при  1   2. 
Для определения k и последующего определения Fн необходимо 
вычислить  1 и  2. При определении коэффициентов теплоотдачи 
важным является значение условий теплообмена и состояния теп-
лопередающих сред. Так, например, в охладителе пара и конденсата 
теплообмен протекает без изменения агрегатного состояния веще-
ства. В собственно подогревателе агрегатное состояние пара изме-
няется. Для всех элементов регенеративных подогревателей харак-
терно вынужденное движение нагреваемой среды, при этом режим 
движения, как правило, турбулентный. 
Теплообмен с однофазной средой при течении внутри труб и в 
каналах произвольной формы поперечного сечения (продольное 
омывание) при l/dэ  40 и турбулентном режиме (Re  104) характе-
ризуется уравнением 
 
Nu = 0,021 Re0,8 Prж0,43 (Prж/Prст)0,25,                    (4.4) 
 
где Nu = dэ/ – число Нуссельта, в состав которого входит иско-
мый коэффициент теплоотдачи; 
dэ – определяющий размер: при течении среды в трубах исполь-
зуется внутренний диаметр dвн, а при продольном обтекании труб и 
каналов – эквивалентный диаметр dэ = 4f /P, где P – смоченный пе-
риметр; f – площадь поперечного сечения канала, м2. 
Число Рейнольдса Re = wdэ/v определяет режим движения 
среды, где w – скорость, м/с, v – коэффициент кинематической вяз-
кости, м2/с. 
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Число Прандтля Pr = v/а характеризует физические свойства сре-
ды, где а – коэффициент ее температуропроводности, м2/с. Индексы 
«ж» и «ст» при числе Pr указывают на значения температуры, при 
которой определяется это число. При нагревании воды или пара 
температура стенки труб близка к температуре среды и значение 
Prст оказывается близким значению Prж. Отношение Prж/Prст в этом 
случае принимают равным 1. 
При развитом турбулентном движении жидкости (Re > 104) в тру-
бах и прямолинейных каналах некруглого сечения с достаточной 
степенью точности можно использовать вместо (4.4) уравнение вида 
 
Nu = 0,023 Re0,8 Prж0,4 l                            (4.5) 
 
Коэффициент l учитывает изменение среднего коэффициента 
теплоотдачи по длине трубы. Если l/dэ  50, то l = 1, при l/dэ  50 
значения l даны в табл. 4.1. 
Таблица 4.1 
Значения коэффициента l в формуле (4.11) 
Re 
l/dэ 
1 2 5 10 15 20 30 40 
1·104 1,65 1,50 1,34 1,23 1,17 1,13 1,07 1,03 
2·104 1,51 1,40 1,27 1,18 1,13 1,10 1,05 1,02 
5·104 1,34 1,27 1,18 1,13 1,10 1,08 1,04 1,02 
1·105 1,28 1,22 1,15 1,10 1,08 1,06 1,03 1,02 
1·106 1,14 1,11 1,08 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 
 
Для определения коэффициента теплоотдачи при движении 
жидкости в спиральных трубах, применяющихся в ПВД, в уравне-
ние (4.5) вводится поправка на турбулизацию потока за счет его по-
ворота. Уравнение (4.5) в этом случае 
 
Nu = 0,023 Re0,8 Prж0,4 (1 + 11,11Dвн nв nп /lсп),              (4.6) 
 
где Dвн – внутренний диаметр наименьшего витка спирали, м; 
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nв – число витков в одной плоскости спирали; 
nп – число полостей у спиральной трубы (одинарная или двой-
ная спираль); 
lсп – длина спирали, м. 
Входящие в числа подобия теплофизические параметры сред 
определяются при средней расчетной температуре теплоносителя 
 
tср = tвых + (tвых – tвх)(tср – tм)/(tб – tм). 
 
В условиях движения жидкости, когда значения числа Re оказы-
ваются меньшими 2200 (ламинарное течение), коэффициент тепло-
отдачи определяется из уравнения  
 
Nu = 0,17 Re0,33 Gr0,1 Prж0,43 (Prж/ Prст)0,25 l, 
 
где Gr = gd3t/v2 – число Грасгофа; 
t – разность между температурами стенки и теплоносителя, оС; 
 = 1/t – коэффициент объемного расширения, 1/оС. 
При значении числа Re = 2200 – 104 (переходный режим движе-
ния жидкости) коэффициент теплоотдачи определяется из выраже-
ний (4.5) или (4.6) с учетом поправки , значение которой опреде-
ляется из табл. 4.2. 
Таблица 4.2 
Значения поправочного коэффициента  к уравнениям (4.5) и (4.6) 
Re 2200 2300 2500 3000 3500 5000 6000 7000 10000 
 0,22 0,35 0,45 0,59 0,7 0,86 0,91 0,96 0,99 
 
В охладителях пара и конденсата передача теплоты к поверхно-
сти нагрева происходит без изменения агрегатного состояния пара 
при внешнем поперечном омывании пучков прямых или спираль-
ных труб. При турбулентном течении пара (Re > 6·103) уравнение 











 ,                     (4.7) 
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где S1, S2, dн – шаги труб в поперечном и продольном направлениях 
потока и наружный диаметр труб соответственно, м; 
z – коэффициент, учитывающий влияние количества рядов труб 
z вдоль потока (для подогревателей ТЭС z > 20; z = 1). 
Значения коэффициента С и показателей степени m, n и р при-
нимаются из табл. 4.3. 
Таблица 4.3 
Характеристика пучка труб С m n р 
Коридорный из гладких прямых труб 0,2 0,64 0,35 0 
Шахматный или спиральный 0,305 0,6 0,35 0,25 
Спиральный при Re > 105 0,027 0,84 0,4 0 
 
Для гладкотрубного пучка труб, наклоненного к потолку под 
углом , выражение 4.7 дополняется поправкой  = 0,25sin(2 –
– 70) + 0,75. При смешанном омывании (продольном и попереч-
ном)  пучков труб коэффициент теплоотдачи определяется раз-











Для расчета теплообмена в элементах подогревателей, где изме-
нение агрегатного состояния теплоносителей не происходит, необхо-
димо выбрать скорость движения среды (после определения кон-
структивных размеров подогревателя скорость уточняется). Скорость 
движения теплоносителей выбирается на основании технико-
экономических расчетов. Увеличение скорости улучшает условия 
теплообмена, что приводит к снижению требуемой поверхности 
нагрева, т.е. снижению стоимости регенеративных подогревателей. В 
то же время с увеличением скорости возрастает гидравлическое со-
противление движению жидкости, что приводит к возрастанию мощ-
ности, затрачиваемой на перекачивание. Оптимальные значения ско-
рости в значительной степени зависят от стоимости топлива и давле-
ния в трубной системе. Для ПНД значения скорости принимаются 
1,7–2,2 м/с при дешевом топливе и 1,5–1,8 м/с при дорогом; для ПВД 
соответственно 1,6–1,9 и 1,5–1,7 м/с. 
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В регенеративных подогревателях можно считать, что теплооб-
мен происходит почти в неподвижном паре. Главными условиями 
теплообмена в этом случае являются скорость стекания и толщина 
пленки конденсата, образующегося на трубах.  
Режим течения пленки конденсата определяется числом Рей-
нольдса 
 
Rek = 10-3ql/gкr, 
 
где q = Q/F – средняя плотность теплового потока через поверх-
ность нагрева, Вт/м2; 
l – высота участка труб между соседними перегородками, м; 
к – коэффициент динамической вязкости пленки конденсата, 
н·с/м2; 
r – удельная теплота конденсации пара, кДж/кг. 
При пленочной конденсации чистого медленно движущегося па-
ра при Reк < 100 определение коэффициента теплоотдачи можно 
































AC r          (4.8) 
 
где 

















λk и ρk – коэффициент теплопроводности и плотность конденсата; 
п – плотность пара; 
коэффициент С для вертикальных труб равен 1,13; 
r – поправка на шероховатость и загрязнение внешней поверх-
ности труб (для латунных и нержавеющих труб r = 1, для стальных 
цельнотянутых труб r = 0,8); 
t1 = tн – tспср – средний перепад температур в пограничном слое 
со стороны греющего пара; 




















































































  учитывает влияние массовой ско-
рости пара на условия теплообмена. 
Для многорядных коридорных и шахматных пучков горизон-





 n  
 
При определении α1 важным является знание температуры стен-
ки поверхности нагрева. Ее определение проводится методами по-
следовательных приближений или графоаналитическим. Сущность 
последнего сводится к графическому решению уравнения для плот-
ности потока через стенку трубы. 
Выражение для плотности теплового потока можно записать в виде 
 
q = bt10,75.                                    (4.9) 
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                  (4.10) 
 
Вид графического решения уравнения (4.10) показан на рис. 4.2. 
Используя эту зависимость для найденного из выражения (4.8) tср, 
определяют величину q. По найденному значению q легко опреде-
лить значения t1, t2 и tср, коэффициент теплоотдачи 1, а затем 





Рис. 4.2. Графоаналитическое определение плотности теплового потока 
в зависимости от температурного напора 
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5. ПРИМЕР ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА 
ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
 
5.1. Описание турбины 
 
В качестве примера рассмотрим расчет регенеративного подо-
гревателя № 7 блока К-210-130-3. 
Паровая турбина К-210-130-3 – конденсационная без регулируе-
мых отборов пара мощностью 210 МВт, сконструированная на 
начальные параметры 12,8 МПа и 565 ºС, с промежуточным пере-
гревом пара до 565 ºС и двумя выхлопами пара в конденсатор с дав-
лением в нем 3,46 кПа при частоте вращения 50 Гц, изготовлена в 
1958 г. В настоящее время после ряда модернизаций является одной 
из основных турбин на блочных электростанциях стран СНГ. 
Паровая турбина типа К-210-130-3 – конденсационная без регу-
лируемых отборов пара, с одним промежуточным перегревом пара 
и двумя выхлопами пара в конденсатор.  
Турбина одновальная, трехцилиндровая на 3000 об/мин. Имеет 
7 нерегулируемых отборов пара для целей регенерации. Тепловая 
схема турбинной установки приведена на рис. 5.1. 
Регенеративная установка рассчитана на подогрев питательной 
воды до 2400 ºС в четырех подогревателях низкого давления (ПНД), 
деаэраторе на 0,7 МПа и трех подогревателях высокого давления. 
Кроме того, используется теплота выпускного пара трехступенчато-
го пароструйного основного эжектора, отсосов пара из промежу-
точных и концевых отсеков уплотнений и от штоков клапанов. 
Турбина имеет сопловое парораспределение: каждый из регули-
рующих клапанов подает пар к одной из сопловых коробок, вварен-
ных в корпус. 
Пройдя регулирующую ступень и 11 промежуточных ступеней 
ЦВД, пар с параметрами 2,52 МПа и 347 ºС по двум паропроводам 
направляется в промежуточный пароперегреватель котла, откуда с 
параметрами 2,61 МПа и 565 ºС поступает в ЦСД, где проходит 
11 ступеней. Далее с параметрами 0,16 МПа, 235 ºС пар из ЦСД по 
двум реверсивным трубам направляется в двухпоточный ЦНД, 
каждый из которых состоит из 4 ступеней. Характерной особенно-






Рис. 5.1. Принципиальная тепловая схема турбоустановки К-210-130 ЛМЗ: 
1 – конденсатный насос; 2, 3 – выхлопной пар основного эжектора и эжектора уплот-
нений; 4 – конденсат греющего пара в конденсатор; 5 – ПНД; 6 – пар из уплотнений; 
7 – сливной насос; 8 – питательный электронасос; 9 – ПВД; 10 –пар на деаэратор. 
 
Роторы ЦСД и ЦВД соединены жесткой муфтой, полумуфты ко-
торой откованы заодно с роторами. Остальные роторы соединены 
полужёсткими муфтами. Между ЦВД и ЦСД установлен комбини-
рованный опорно-упорный подшипник. Турбина снабжена валопо-
воротным устройством, установленным на крышке корпуса под-
шипника ЦНД. Ротор ЦВД – цельнокованый из стали Р2М. Лопатки 
закреплены на дисках Т-образными хвостовиками и связаны в паке-
ты ленточными бандажами. Ротор ЦСД – комбинированный: перед-
няя часть ротора цельнокованая из стали Р2М, последние 4 диска – 
насадные из стали 34ХН3М. В зоне паровпуска выполнен разгрузоч-
ный диск. Лопатки первых семи ступеней крепятся к дискам Т-
образными хвостовиками, остальных четырех – вильчатыми. Лопатки 
первых семи ступеней ЦСД имеют ленточные бандажи, остальные – 
проволочные связи. 
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Ротор ЦНД – сборный: на вал из стали Р2 насажены диски из 
стали 34ХН3М. Облопачивание не имеет ленточных периферийных 
бандажей, используются проволочные связи. Лопатки закреплены 
на дисках вильчатыми хвостовиками. Турбина снабжена системой 
измерения абсолютных расширений корпуса ЦНД и всей турбины в 
целом, а также относительных расширений всех роторов. 
Конденсационное устройство турбины состоит из двух поверх-
ностных двухходовых конденсаторов общей поверхностью охла-
ждения 9000 м3 , тип конденсатора 200-КСЦ-2. Воздухоудаляющее 
устройство конденсаторов состоит из двух основных трехступенча-
тых паровых эжекторов типа ЭП-3-750 и одного пускового эжекто-
ра типа ЭП-1-1100-1. 
С турбиной предусмотрены испарительная установка с двумя 
испарителями типа И-350-2, рассчитанная на производительность 
до 25 т/ч, и бойлерная установка производительностью до 20 Гкал/ч 
для нужд теплофикации ГРЭС. 
 
5.2. Схема движения теплообменивающихся сред в ПВД 
 
Принципиальная схема движения теплообменивающихся сред в 
зонах ПВД представлена на рис. 5.2. Через охладитель конденсата 
проходит весь поток питательной воды или ее часть, ограничивае-
мая установкой шайбы. 
Включение зоны охлаждения пара может быть различным. 
Например, возможно включение охладителя пара всех или какого-
либо отдельного подогревателя параллельно по ходу воды всем или 
некоторым подогревателям. 
Смешение потока воды, проходящего через каждый охладитель 
пара, с потоком питательной воды происходит на входе в паровой 
котел. Такая схема включения носит название схемы Рикара–
Никольного. Может быть использована другая схема, когда охла-
ждение пара происходит потоком воды, направляемым в паровой 
котел после всех подогревателей (схема Виолен). Может быть при-
менена последовательная схема включения всех зон и комбиниро-
ванная схема. 
Во всех случаях через охладитель пара пропускается только 
часть питательной воды, а другая ее часть байпасируется помимо 




Рис.5.2. Схема движения сред и температурный график теплоносителей 
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5.3. Определение тепловых нагрузок в ОП, СП, ОК 
 
Исходные данные приняты в соответствии с [6]. 
 
Параметры греющего пара 
Параметры пара на входе в ОП: 
– давление pп = 3,855 МПа; 
– температура tп = 403 °С; 
– энтальпия iп = 3224 кДж/кг. 
Параметры пара в СП: 
– давление пара в собственно подогревателе p'п = 3,662 МПа; 
– температура насыщения tнсп = 245,15 °С; 
– энтальпия конденсата пара за СП iнсп=1062,4 кДж/кг; 
– энтальпия пара, поступающего в СП i'сп = 2800,8 кДж/кг; 
– температура пара на входе в СП t'п = 261,15 °С. 
Параметры конденсата на выходе из ОК: 
– температура конденсата tдр = t''ок = tод = 235,4 °С; 
– энтальпия конденсата iдр = 1015,8 кДж/кг. 
 
Параметры питательной воды 
Параметры на входе в ОК: 
– давление pв = 169 ата; 
– температура t'в = 225,4 °С; 
– энтальпия воды iв = 968,78 кДж/кг. 
В охладитель конденсата поступает часть питательной воды с 
расходом Gок = Gод = 27,8 кг/с (14,3 %∙от Gпв = 194,4 кг/с). Через 
собственно подогреватель проходит Gсп = 194,4 кг/с воды. Расход 
воды через пароохладитель принимаем равным 70 % от расхода пи-
тательной воды, поступающей в подогреватель Gоп = 136,11 кг/с. 
Расход пара в подогреватель определяется из уравнения теплово-
го баланса при заданных параметрах: 
 
)(η)'( всппвпдрпп iiGiiD  . 
 
Энтальпия воды на выходе из собственно подогревателя определя-
ется при pв = 169 ата и температуре t''сп = tнсп – υ, при значении 
υ = 4,5 °С имеем t''сп = 245,15 – 4,5 = 240,65 °С и iсп = 1040,72 кДж/кг. 
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Используя полученный расход пара, определяют температуру на 
выходе из охладителя конденсата, на входе в собственно подогрева-
тель и на выходе из охладителя пара. 






















Тогда температура воды на входе в собственно подогреватель 
t′од = t′сп = 226,84 °С. 























тогда температура воды tпо = t′′в = tпр = 245,7 °С. 
По балансу теплоты определяем тепловые нагрузки: 








  кДж/кг. 
 34 




спппсп  iiDQ кВт; 
 
– охладителя пара: 
 
3316,30,992800,8)(32247,92)η'( ппппоп  iiDQ кВт, 
 
где iп – удельная энтальпия пара на входе в охладитель пара; 
i′п – удельная энтальпия пара, поступающего в собственно подо-
греватель; 
iнсп – удельная энтальпия конденсата пара за собственно подо-
гревателем;  
iдр – удельная энтальпия дренажа; 
Dп – расход пара в подогреватель. 
 
5.4. Тепловой расчет собственно подогревателя (СП) 
 
Средний температурный напор для поверхностей нагрева от-
дельных элементов и подогревателя в целом определяется как 
































Для определения коэффициента теплоотдачи от стенок труб к 
воде необходимо установить режим ее движения. Скорость воды в 
трубах подогревателя принимается в пределах 1,3–1,8 м/с. Для ско-


















































































t  и параметрах сред 
при Δtстср (νk = 0,141·10–6 м2/с; μk = 11,5·10–5 Па·с; λk = 62,8·10–
2 Вт/(м·К); Pr = 0,87; ρп = 16,6 кг/м3; ρk = 814,4 кг/м3; r = 1760 кДж/кг). 























где С = 1,13 и Er = 0,8 – коэффициенты для вертикальных стальных 
труб, l = 4 м, g = 9,8 м/с2. 


















































Принимая различные значения q, находим Δt и строим зави-
симость Δt = f(q): 
 
q = 10 кВт/м2   ∆t = 3,1°С; 
q = 20кВт/м2   ∆t = 6,9°С; 
q = 30кВт/м2   ∆t = 11,1°С; 
q = 40кВт/м2   ∆t = 15,7°С. 
 
Графоаналитическое определение плотности теплового потока в 




Рис. 5.3. Графоаналитическое определение плотности теплового потока 
в зависимости от температурного напора 
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Из нее следует, что при Δt = 9,8 ºС тепловой поток 
q = 25500 Вт/м2. 








k  Вт/(м2·К). 

















Практически поверхность нагрева должна быть несколько выше 
за счет возможности загрязнения поверхности, коррозии и т.д. При-
нимаем Fсп = 535 м2. 
















N  шт., 
 
где υ = 0,06673м3/кг – средний удельный объем воды при ее средней 
температуре. 
Практически число спиралей принимается кратным произведе-
нию числа секций и числа рядов в каждой секции, т.е. 6 · 12 = 72. 
Тогда N = 288 шт. 















В заключение теплового расчета собственно подогревателя ре-





 ttt  
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Отклонение от принятого значения 239,45срст t  ºС Δt = 0,86 ºC, 
что вполне допустимо. 
 
5.5. Тепловой расчет охладителя пара (ОП) 
 
Тепловая нагрузка охладителя пара Qоп = 3316,3 кВт. Расход пара 
Dп = 7,92 кг/с, расход питательной воды Gпв = 194,44 кг/с. 
Если размеры спиралей охладителей пара такие же, как и в соб-
ственно подогревателе, то площадь сечения для прохода пара 
 
077,098,0004,020β004,0  lF  м2, 
 
где β = 0,98 учитывает часть длины труб, участвующей в теплооб-
мене; 
0,004 – расстояние между трубами. 


















где υ = 0,06673 м3/кг – удельный объем пара при его средней темпе-




















































Значение коэффициента теплоотдачи от пара к стенке труб следует 
определять из выражения, учитывая параметры пара при средней его 


















Определим коэффициент теплоотдачи от стенки труб к воде. Фи-













t  и ата 169пв p : 
 
ν = 0,139·10–6 м2/с; λ = 62,5·10–2 Вт/(м·К); Pr = 0,865; λст = 52 Вт/(м·К). 
 
Скорость воды в трубах при 2-поточной схеме принимаем рав-

























































































 учитывает вид теплопередающей стенки – 
стенка цилиндрическая. 




















































Практически поверхность нагрева должна быть несколько выше 
за счет возможности загрязнения, коррозии и т.д. Принимаем 
Fоп = 82 м2. 















5.6. Тепловой расчет охладителя конденсата (ОК) 
 
Тепловая нагрузка охладителя конденсата Qок = 365,3 кВт. Сред-



















Площадь сечения для прохода конденсата в охладителе прини-
маем такой же, как и в охладителе пара, т.е. F = 0,077 м2. Тогда ско-














где υк = 0,0012 м3/кг – удельный объем конденсата при его средней 
температуре в ОК. 
Физические свойства конденсата при его средней температуре: 
 
ν = 0,141·10–6 м2/с; λ = 62,8·10–2 Вт/(м·К); Pr = 0,87. 
 














































Значение коэффициента теплопередачи от стенки к воде опреде-
ляем при скорости ωв = 1,5 м/с и физических параметрах, соответ-
ствующих tокср = 226,1 ºС. Физические свойства воды при ее средней 
температуре: 
 


























0,023α 0,40,852  Вт/(м
2·К). 
 












































































































Практически поверхность нагрева должна быть несколько выше за 
счет возможности загрязнения, коррозии и т.д. Принимаем Fок = 53 м2. 
Таким образом, в результате расчета получено: 
 
Fсп = 565 м2; 
Fоп = 82 м2; 
Fок = 53 м2; 
 
В результате расчета были определены следующие площади со-
ставляющих частей подогревателя: 
– площадь СП Fсп = 565 м2; 
– площадь ОП Fоп = 82 м2; 
– площадь ОК Fок = 53 м2 
Полученные в результате расчета значения площадей отличают-
ся от реальных табличных значений данного подогревателя ПВ-775-
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ПВ-250-180-21-I 250 21,0 21,0 101,4 11,3 350 6772 1528 16,8 24,5 





























 ПВ-350-230-21-I 350 31,6 63,2 104,2 20,1 355 7000 1532 20,5 30,8 
ПВ-350-230-36-I 350 31,6 42,1 104,2 15,2 430 7000 1548 23,0 33,3 




Продолжение табл. П1 









































































Продолжение табл. П1 









































































































Продолжение табл. П1 


































































 ПВ-775-265-13 775 82,5 92,8 194,4 19,5 449 9625 2244 56,7 85,6 
ПВ-775-265-31 775 72,5 92,8 194,4 32,2 341 9625 2260 60,5 89,3 




















































ПВ-760-230-14 760 84,5 95,0 236,1 28,5 500 9050 2280 61,2 86,9 
ПВ-800-230-21 800 84,5 63,4 236,1 27,9 500 9050 2280 63,0 90,3 




Продолжение табл. П1 



















ПВ-900-380-18-I 992 101,0 152,0 263,9 27,2 475 8860 2464 76,5 106,5 























Продолжение табл. П1 















































ПВ-1600-380-17 1560 92,5 222,0 386,1 24,4 441 10950 2860 125,2 173,0 




Продолжение табл. П1 































ПВ-2100-380-40 2135 87,0 185,0 386,1 48,8 290 10950 3110 141,7 199,0 
ПВ-2100-380-17 2135 314,0 261,0 473,6 52,3 432 11350 3272 163,0 230,0 
ПВ-1900-380-44 2100 202,0 261,0 451,4 86,0 304 11350 3312 183,0 249,0 





Окончание табл. П1 





















ПВ-1600-92-15-1А 1600 – 332 405,6 44,0 193 10600 2672 93 138,0 
ПВ-1600-92-20-1А 1600 – 332 405,6 35,7 212 10600 2672 92,8 137,9 

















» ПВ-2500-97-10А 2500 – 364 907 161 184,7 14090 3272 159,7 254,7 

























 ПВ-2500-97-28А 2500 – 364 907 204 230,9 14090 3300 175,6 270,6 
 
Примечание. Цифры в типоразмере обозначают: первая – суммарная площадь поверхности, м2; 
вторая и третья – рабочее давление, кгс/см2, соответственно воды в трубной системе и пара в корпусе; 





Таблица П2  
Параметры пара в камерах нерегулируемых отборов 


















пара, кг/с (т/ч) 













































































































































































































































































































































































































0,77 + 1,61* 





Продолжение табл. П2 

























































































5,02 + 0,83*** 
























































5,27** + 3,47* 



































Продолжение табл. П2 











































3,02 + 0,41* 




0,77 + 1,61* 












































9,16 + 1,33* 























































39,72 + 1,12** 







19,72 + 1,62* 


















































11,88 + 0,6* 
(42,8 + 2,18*) 
16,16 (58,19) 
6,66 (23,996) 
6,51 + 0,17* 




Продолжение табл. П2 

























































44,91 + 1,44* 
(161,7 + 5,2*) 
76,41 (275,1) 
56,44 + 1,8* 
(203,2 + 6,5*) 
49,75(179,13) 
 
Примечание: * – пар из уплотнений; ** – пар из турбопривода; 
*** – пар из деаэратора. 
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Таблица П3 

































100 1,03 0,598 638,9 538,9 0,48 2,08 71,0 1,23 20,15 1,02 
110 1,46 0,827 642,5 532,4 0,49 2,23 54,4 1,28 15,20 1,00 
120 2,03 1,112 646,0 525,7 0,50 2,37 42,1 1,34 11,70 0,99 
130 2,75 1,496 649,3 518,9 0,52 2,53 32,5 1,39 9,11 1,01 
140 3,69 1,967 652,6 511,9 0,53 2,65 25,4 1,44 7,18 1,02 
150 4,85 2,548 655,5 504,9 0,55 2,85 20,3 1,50 5,76 1,021 
166 6,30 3,260 658,3 497,0 0,57 3,00 16,15 1,55 4,67 1,04 
170 8,08 4,122 660,9 489,2 0,59 3,18 13,05 1,61 3,83 1,06 
180 10,23 5,157 663,2 481,0 0,61 3,30 10,50 1,67 3,18 1,09 
190 12,80 6,392 665,3 472,5 0,65 3,53 8,56 1,72 2,64 1,11 
200 15,86 7,857 667,0 463,5 0,68 3,71 6,94 1,77 2,21 1,15 
210 19,46 9,585 668,3 454,0 0,72 3,88 5,63 1,82 1,86 1,19 
220 23,66 11,61 669,2 443,9 0,76 4,04 4,57 1,87 1,58 1,24 
230 28,53 13,98 669,7 433,3 0,81 4,26 3,76 1,92 1,35 1,29 
240 34,14 16,75 669,6 421,9 0,87 4,47 3,08 1,98 1,16 1,35 
250 40,56 19,98 669,0 409,8 0,92 4,68 2,55 2,03 0,997 1,41 
260 47,87 23,74 667,8 396,8 1,00 4,88 2,08 2,09 0,864 1,52 
270 56,14 28,11 665,9 382,9 1,09 5,15 1,69 2,15 0,750 1,60 
280 65,46 33,22 663,5 368,2 1,19 5,43 1,37 2,22 0,654 1,72 
290 75,92 39,18 660,2 352,2 1,33 5,74 1,11 2,28 0,574 1,86 
300 87,61 46,24 656,1 335,1 1,48 6,03 0,88 2,35 0,499 2,03 
310 100,64 54,64 650,8 316,2 1,69 6,54 0,71 2,42 0,435 2,21 
320 115,13 64,79 644,2 295,2 1,94 7,00 0,56 2,50 0,379 2,45 
330 131,18 77,20 636,0 271,8 2,34 7,57 0,42 2,59 0,329 2,83 
340 149,00 92,90 625,6 244,9 2,80 J 8,20 0,316 2,70 0,284 3,24 
350 168,63 113,6 611,9 213,0 4,00 9,20 0,203 2,84 0,245 4,35 
360 190,42 143,6 592,8 171,9 5,00 10,60 0,148 3,03 0,207 5,05 









































































































































































































































































































































































































































































Рис. П1. Подогреватель высокого давления ПВ-700-265-45: 
a – общий вид; б – схема движения воды в трубной системе; 1 – диафрагма; 
2 – спиральный змеевик; 3 – дроссельная шайба; 4 – вход питательной воды (А); 
5 – выход питательной воды (Б); К – к водоуказательному прибору 
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Рис. П2. Подогреватель высокого давления ПВ-1600: 
a – общий вид; б – схема движения воды в трубной системе; 1 – корпус; 
2 – спиральный змеевик; 3 – перегородки трубной системы; 4 – охладитель дрена-
жа; 5 – каркас-коллектор трубной системы; B – вход питательной воды; 
Г – выход питательной воды; Д – вход греющего пара; Е – отвод конденсата
 
Рис. П3. Подогреватель высокого давления ПВ-2000-120: 
a – общий вид; б – схема движения теплоносителей; 1 – корпус с трубной системой (левая часть); 2 – промежуточная водя-
ная камера; 3 – корпус с трубной системой (правая часть); 4 – опора подвижная; 5 – поверхность охладителя конденсата 
(встроенного); 6 – поверхность конденсации пара; А – вход питательной воды; Б – выход питательной воды; В – вход грею-
















Рис.П5. Схемы включения ПВД: 
а – схема подогревателя с неполным расходом питательной воды через зоны ОП 
и ОК; б – одна из двух одинаковых групп ПВД турбоустановки К-800-240-4 (у пер-
вого по ходу питательной воды ПВД имеется дополнительный пароохладитель); 





Рис. П6. Подогреватель высокого давления ПВ-2500-97-28А: 
А, Б – вход и выход питательной воды; 




Рис. П7. Подогреватель высокого давления ПВ-1700-380-51: 
a – общий вид; б – схема движения воды в трубной системе; в – схема движения 
пара и конденсата; 1 – диафрагма; 2 – спиральный змеевик; 3 – дроссельная шайба; 
А – вход питательной воды; Б – выход питательной воды ; В – вход греющего пара; 
К – к водоуказательному прибору; М – вход конденсата из ПВД высшей ступени; 
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